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富山県立山博物館の管理に係る業務仕様書 
 
１ 業務目的 
  本業務は、「立山の自然、歴史等に関する博物館資料を収集、保管、展示し、併せ

て調査研究及び教育普及活動を行うことにより、県民の教育、学術及び文化の向上に

資する施設」である立山博物館（以下、「博物館」という）の設置目的を効果的かつ

効率的に達成することができるよう、管理計画に基づき適正に管理することを目的と

する。 
 
２ 管理運営の基本的事項 
（１）公の施設及び教育機関であることを念頭において、施設の利用に関し、公平性を

確保すること 
（２）利用者の意見を管理に反映させ、利用者の満足度を高めること 
（３）効率的な管理運営を行い、経費の削減に努めること 
（４）事業計画書に基づき適正かつ効率的運営を行うこと 
（５）博物館の調査研究・展示・教育普及活動等が円滑に実施されるよう、博物館の責

任者である館長の指示に従うとともに、学芸部門との連絡等を緊密に行うこと 
（６）博物館友の会やボランティア等の関係団体、その他関係機関との良好な関係を維

持すること 
（７）地元の雇用に配慮するなど、芦峅寺地区の住民との円滑な関係を維持すること 
（８）施設設備及び備品の維持管理を適切に行うこと 
（９）ごみの削減、省エネルギー、二酸化炭素削減等環境に配慮した運営を行うこと 
 
３ 業務の内容 
（１）施設及び設備の維持管理に関する業務 
   対象施設は、８ その他 博物館の組織及び施設のとおり。詳細は、別紙１のと

おり。 
   なお、博物館の運営に支障をきたさないよう、施設・設備の管理を行い、破損又

は不具合等が発生したときは、速やかに県に報告する。 
  ＊法令等で定められている場合を除き、仕様書に記載している頻度や実施方法、配

置人数等は参考基準であり、指定管理者の判断で実施できます。 
（２）使用料の徴収に関する業務 

富山県立山博物館条例及び同条例施行規則に定める使用料（観覧料及び施設使用 

料）を徴収し、県が指定する期日までに県に納付する。 
・使用料を徴収する（クレジットカード等による支払いに対応すること）。 
・徴収した使用料について、必要な帳簿を作成する。 
・使用料の減免について必要な書類を作成する。 

（３）施設の利用促進及び広報、その他施設の管理に必要と認められる業務 
詳細は、別紙２のとおり。 
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   ①来館者に対し、親切丁寧な対応を心掛けるなど、常にサービスの向上に努める。 
②要望や苦情、トラブル等が発生した場合は、学芸部門と迅速かつ適切に処理し、

その内容及び処理状況を速やかに県に報告する。 
   ③学芸部門と連携を図りながら、広報や来館者の確保のための事業を行う。 
    ・博物館の受付・監視業務を行う。 
   ・博物館の広報業務を行う。業務内容については、別添の参考資料を参照し、

同程度以上のものを事業実施計画書において提案してください。 
・入館者の利用促進を図るための事業を行う。別添の参考資料を参照し、同程

度以上のものを実施計画において提案すること。 
   ④博物館の事業との連絡等を行う。 

・ 館内の連絡調整等のための会議に出席する。 
・ 友の会が行っている事業の協力を行う。 
・その他、博物館事業の円滑な実施のために必要な業務を行う。 

   ⑤博物館の運営に支障をきたさないよう、必要な物品（新聞を含み、備品を除く。）

を適宜購入・管理し、必要に応じて随時更新する。また、TOYAMA Free Wi-Fi
により、通信サービスを来館者向けに提供する。（アクセスポイント５台設置

済（令和７年８月現在）） 
 
４ 資格者の配置 

指定管理者は、自らの職員又は再委託先の職員のうちから、施設の管理運営に必要 
な資格を有する者をあらかじめ指名し、施設に配置する必要がある。ただし、甲種防 
火管理者については、再委託できない。なお、施設の配置が必要とされる者は、次の 

 とおりである。 
  ・甲種防火管理者 
  ・電気主任技術者 
  ・危険物取扱者 
  上記のほか、高齢者や体の不自由な方へのサービスに関して知識や経験を有する者を

配置することが望ましい。 
 
５ 職員配置 
（１）指定管理者の業務実施及び学芸部門との連絡調整のため、責任を持って対応できる

職員 1名以上を常駐する。 

（２）各種業務における責任体制を確立する。 

（３）職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないよう配慮するとともに、利用者の

要望に応えられるものとする。 

 
６ 危機管理対策 
（１）自然災害、人為災害、事故等のあらゆる緊急・非常・不測の事態には、遅滞なく 

適切な措置を講じたうえ、県をはじめ関係機関へ連絡を行う。 
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（２）予防対策 
危機管理体制を構築するとともに、対応マニュアルを作成し、災害時の対応につい

いて随時訓練を行うこととする。また、消防署等からの指摘があった場合には、直ち

に改善措置を講ずるものとする。 
救命講習会の受講など、事故等への対応について救命技能を有する職員の育成に努

めること。 
 
７ 自主事業 
（１）指定管理者は、県民サービスの向上及び施設の利用促進のため、施設の設置目的 

に反しない限りにおいて、施設内で実施する各種事業の提案をすることができる。 
（２）実際の自主事業の実施（採用）にあたっては、学芸部門、友の会等との調整が 

必要なため、県と指定管理候補者に選定した団体が協議し、決定する。 
 
８ その他 

業務運営に当たっての留意事項 
・博物館が円滑に運営できるよう、県（学芸部門）と常に密接な連絡、調整、相談

を行う（博物館の組織及び施設を参照） 
・公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利又は不利になる運営は行わな 
い。 

  ・行政財産の目的外使用の許可、当該許可部分にかかる使用料及び光熱水費の徴収

については、県が行う。指定管理者は、目的外使用にかかる光熱水費の内訳を県

に報告すること。 
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山岳集古未来館 

館 長 

副館長 

 学 芸  課 

展覧会業務（企画展・常設展等） 

教育普及事業 

博物館資料収集・保管業務 

調査研究事業 
連 携 

【学芸部門】 

博物館施設 
 

 展 示 館 

遙 望 館 

まんだら遊苑 

資 料 館 

教算坊、布橋、 
女畾堂基壇、善道坊、

嶋家、有馬家、 
かもしか園 

地 界・天 界 
陽の道・闇の道 

【総務部門】 

山岳集古未来館 



別紙１

業
務

管理項目 業務内容 備　考

施設修繕
１件１００万円未満の修繕については、修繕費の上限額の範
囲内で指定管理者において行う

昇降機設備保守業務 １回/月 仕様書１

除排雪業務 １２月～３月までの期間 仕様書２

施設雪囲い業務 囲い、撤去 仕様書３

植栽雪囲い業務 囲い、撤去 仕様書４

雪下ろし業務 その都度 仕様書５

草刈業務 年１回 仕様書６

施肥１回、目土１回、芝刈４回

除草剤散布２回、芝エアーレーション１回

教算坊庭園の樹木の剪定

藤の基本剪定及び害虫駆除　１回/年

枯杉伐採　その都度

機械警備業務 防犯（遠方監視装置による警備） 仕様書９

カモシカの飼育、かもしか園清掃

カモシカ園石灰散布補助　１回/年

【日常清掃】屋内、屋外の清掃　休館日を除く毎日

【定期清掃】ワックス掛け １回/月程度

【窓ガラス清掃】３回/年程度

【カーペットクリーニング】２回/年程度

【除草作業】随時

【池掃除】まんだら遊苑２回/月、教算坊年1回

地下タンク漏洩検査業務 タンク（４，０００㍑）１回/年 仕様書１２

受水槽清掃 １回/年

水質検査 １回/年

冷暖房切替時点検 ２回/年

その他 １回/年

ロードヒーティング管理業務 定期点検 １回/年 仕様書１５

映像機器操作業務　休館日を除く毎日

定期点検（映像音響）４回/年

精密点検（展示映像）１回/年

常設展示メンテナンス業務 メンテナンス調査に基づき実施 仕様書１７

常設展示ジオラマメンテナンス業務 ジオラマ全体クリーニング 仕様書１８

月次点検１回/月

定期点検１回/年

精密点検（天候などの異常発生時）

機能、外観、作動点検 ２回/年

総合点検 １回/年

暗幕保守点検業務 １回/年 仕様書２１

スクリーン昇降装置保守点検業務 １回/年 仕様書２２

野外施設給水ユニット点検業務 １回/年（３月） 仕様書２３

精霊橋磁粉探傷検査業務 検査等 仕様書２４

可燃物、不燃物 １回/週

資源ごみ　４回/年

運転・車両管理業務 運転業務及び車両整備 仕様書２６

利用者サービスの提供 TOYAMA Free Wi-Fiの維持管理

仕様書２０

そ
の
他

＊仕様書に記載した実施回数や配置人数等は目安であり、施設の実態に応じて指定管理者で調整が可能です（法定検査を除く）。

受水槽清掃業務 仕様書１３

設
備
機
器
の
維
持
管
理
業
務

空調設備維持管理業務 仕様書１４

映像音響システム保守業務 仕様書１６

自家用電気工作物保安業務 仕様書１９

消防設備点検業務

一般廃棄物収集業務 仕様書２５

施設及び設備の維持管理業務仕様書一覧

施
設
の
維
持
管
理
業
務

芝生管理業務 仕様書７

樹木剪定･枯杉伐採業務 仕様書８

カモシカ飼育･かもしか園管理業務 仕様書１０

清掃業務 仕様書１１



別紙２ 使用料の徴収及び施設の利用促進・広報等仕様書一覧

業
務

業務内容 仕様・条件等 備　　考

【窓口徴収】観覧券の発券､料金の徴収､日報の作成

【後納料金収納】請求、収納

【県への納付】受託収納計算書の作成､納付等

【予約受付】教算坊教養室の予約受付、申請手続き・利用方法の説明､予約状況管
理

【事後検査】使用後の原形復旧状況の確認

【使用料徴収・保管・収納】使用料計算､徴収(請求書・領収書発行)､保管､県への
納付

博物館広報 新聞・放送メディア・雑誌掲載等､広報物の企画・配付等

文化事業に係る消耗品の支払 常設展、企画展等に係る消耗品の支払

企画展受付監視
企画展の受付､企画展示室の監視、観覧券のチェック､入館者の状況の把握等
１名程度配置

年間９０日程度

総合対応業務
カウンターにおいて､(ミュージアムショップ対応)、外部からの代表電話番号への
対応､内線呼出し､視察・見学者の案内・問合せへの対応等　１名程度配置（カウン
ター勤務）

エントランス受付業務
施設の案内､観覧券の発券､入館者の状況の把握、閲覧資料等の管理
１名程度配置（受付勤務）

常設展示室監視
常設展示室の受付・監視､来館者の質問等への対応
２名程度配置

山岳集古未来館案内監視業務
施設の案内・監視､来館者の質問等への対応
１名程度配置

遙望館受付
施設の案内､観覧券の発券､入館者の状況の把握、閲覧資料等の管理
１名程度配置（受付勤務）

教算坊案内監視
施設の案内・監視､来館者の質問等への対応
１名程度配置

まんだら遊苑天界受付
施設の案内､観覧券の発券､入館者の状況の把握、閲覧資料等の管理、外部からの代
表電話番号への対応
１名程度配置（受付勤務）

まんだら遊苑地界受付
施設の案内､観覧券の発券､入館者の状況の把握、閲覧資料等の管理
２名程度配置（受付勤務）

まんだら遊苑監視
常設展示室の受付・監視､来館者の質問・問い合わせ等への対応、施設維持・安全
管理　３名程度配置

財産（借上財産含む） 敷地、建物、工作物等の管理

設備・備品 館が所有する設備・備品（学芸員が管理する資料を除く） （参考資料参照）

事務用機器リース デジタル印刷機１台　館用車１台 （参考資料参照）

文書管理 会計・その他書類の整理

文書収受・発送 収受文章・郵便物の仕分け(指定管理者分と県分)、文書・郵便の発送

照会回答 各種届出、照会に対する回答

情報収集 新聞スクラップ等

防火・危険物管理 訓練､点検、各種届出、講習会出席、危機管理体制の構築

火災時の対応
観覧者誘導、通報､消火活動（マニュアル作成含む）
避難訓練の実施

事故､事件時の対応
観覧者誘導、通報､一時休館等の対応、安全確認
（マニュアル作成含む）

熊等出現時の対応
観覧者誘導、通報､一時休館等の対応、安全確認
（マニュアル作成含む）

盗難・落し物発生時の対応 通報（マニュアル作成含む）

災害発生時の対応 一時休館､連絡（マニュアル作成含む）

地元対策 地元住民との連絡調整

案内資料等の作成
館案内チラシ、常設展リーフレット、まんだら遊苑リーフレット､常設展観覧券、
常設展セット券、企画展観覧券、まんだら遊苑観覧券等作成

学芸部門と協議

施設管理経費の支払
博物館及び学芸部門の運営に必要な物品（切手、消耗品等）の購入、管理及び支払
い
施設管理経費及び光熱水費等の支払

負担金の支払
富山県博物館協会、北信越博物館協議会、（公財）日本博物館協会等
計83,000円

在庫管理 入場券、図録等

保険加入
施設賠償責任保険、来館者傷害保険、自動車損害賠償責任保険、自動車任意保険
（普通自動車、軽自動車）

（仕様書２９）

その他
友の会、ボランティア、企画展内覧会等県行事の開催への協力、来館者アンケート
の実施など、その他円滑な施設の運営に必要な業務

常
設
展
等
受
付
監
視
業
務
等

（仕様書２７）

(仕様書２８）

使
用
料
徴
収

観覧料徴収

貸室業務

文
化
事
業

学芸部門と協議

財
産
管
理

文
書
事
務

保存期間は、県に
準ずる

安
全
対
策

そ
の
他



 

 

仕 様 書 １  

（ 昇 降 機 設 備 保 守 業 務 ）  

 

仕   様   書 

 

１  保守業務対象昇降機 

 （１）設置場所  中新川郡立山町芦峅寺９３－１ 

立山博物館展示館 

 

 （２）種  類  ア 操作方式  方向性乗合全自動方式 

イ 制御方式  油圧２段速度制御方式 

ウ 機種型式  ＨＰ１１－ＣＯ４５ 

エ 用  途    乗用兼車椅子用 

オ 積載荷重  ７５ｋｇ 

カ  最大定員    １１名 

キ 停止階床  ３階 

 

（３）台  数  １台 

 

（４）付加装置  ア 地震時管制運転装置 

     イ 火災時管制運転装置 

ウ 停電時最寄階児童着床装置 

エ  オートアナウンス装置 

 

２ 業務内容 

   昇降機が常に安全で最良の運転状態を維持するため、次の業務を行う。 

 

 （１）毎月１回、昇降機装置全般を点検するとともに、必要に応じ清掃、給

油、調整、修理及び部品交換を行い、性能を最高に維持する。 

 

（２）定期的に機械装置の細部を調査、事故に対する予防保全を図る。 

 

 （３）上記（２）により機器の性能維持に必要と判断した場合には、直ちに

修理又は部品交換を行う。 

 

 （４）建築基準法に基づく年１回の定期検査には、技術員を派遣する。 

 

 （５）作業は、休館日に実施する。 

 

 （６）故障により連絡を受けた場合は、速やかに技術員が適切な処置を行う。 

 

 （７）点検整備項目等は、別紙のとおりとする。 



 

 

  別紙 

 
    点検整備項目 

分   類  機 器 又 は 装 置  
機械室  受電盤  

制御盤  
受電盤  
スイッチ、リレー、リード線及びその他の部品  
電気配線一式（電源引込線を除く）  

油 圧 ユニット パワーユニット（油圧ポンプ、電動機、オイルタンク） 
制御弁（ソレイノイドバルブ、エマジーエソシーバル

ブ、リリーフバルブ、チェックバルブを含む）  
湯音検出スイッチ  
油面計  
圧力計  

配管関係  高圧ゴムホース  
ラインフィルター  
ストップバルブ  
サイレンサー  
ビクトリック継手  
配管支持金具  
油圧配管（埋込部分を除く）  

かご関係  かご操作盤内部品  
ドアマシン装置及び部品  
かご戸スイッチ、セーフティーシュー及び部品  
かご戸ハンガーの部品  
かご内一表示灯及びホール呼び表示灯  
ファン又は送風機の部品  
かご内照明器具（蛍光灯、電球を含む）  
連絡装置、非常ベル、ブザー及び部品 （ケーブルを含 む） 

かごガイドシュー又はローラーガイド  
かご非常止め装置  

乗場関係  乗場ボタン及び部品、乗場方向表示灯、ゴング及び部

品  
乗場位置表示灯の部品、乗場戸クローザー及び部品  
乗場戸インターロック及び部品、乗場戸ハンガー及び

部品  
昇降路内装置  シリンダー（埋込み部分を除く）、プランジャー  

リークオイル用パイプ及び部品、テールコード  
リミットスイッチ、着床スイッチ及び部品  
減速指令スイッチ、終端階減速停止スイッチ及び部品  
衝撃器 （コイルバネ形 ）、ガイドレール給油器及び部品  
プランジャーシーブ及び軸受け  

 



 

 

仕 様 書 ２  

（ 除 排 雪 業 務 ）  

 

仕   様   書 

 

１  業務場所 

中新川郡立山町芦峅寺地内 

立山博物館展示館・野外施設駐車場、進入路及び周辺広場、遙望館管理

道路及びその周辺、かもしか園進入路、まんだら遊苑管理道路 

 

２  業務の内容 

（１）立山博物館の駐車場等の除排雪 

 

（２）除雪位置指示用ポール等設置及び撤去 

 

（３）除雪機の冬季待機位置への運搬 

 

３ 業務の実施 

 （１）業務に着手する前に、業務の実施方法について協議し、承認を得るも

のとする。 

 

（２）業務の実施にあたり、立山博物館の業務の障害にならないようにする

とともに、構造物を破損しないよう十分配慮する。 

 

 （３）10 ㌢以上の降雪があった場合には、タイヤショベルにて除雪するも

のとする。 

 

（４）除雪場所を確保するため、排雪の必要があるときは、協議のうえ、ダ

ンプにて排雪するものとする。 

 



 

 

仕様書３ 

（施設雪囲い業務） 

 

仕    様    書  

 

１ 業務場所 

中新川郡立山町芦峅寺地内 

教算坊・教算坊門・遙望館・まんだら遊苑（休憩所）・善道坊・有馬家・有

馬家門・嶋家・かもしか園管理棟及びその倉庫・合掌休憩舎 

 

２ 業務の内容 

（１）教算坊及びその門、遙望館、まんだら遊苑（休憩所）、善道坊、有馬家

及びその門、嶋家、かもしか園管理棟及びその倉庫、合掌休憩舎の雪囲い

施行及び撤去業務 

 

（２）通路など除雪用目印ポールの設置 

 

３ 業務の実施 

（１）業務に着手する前に、協議し承認を得るものとする。 

 

（２）業務の実施に当たっては、館業務の支障とならないようにする。 

 



仕様書４  
（植栽雪囲い業務）  

 
                           仕   様   書 
 
１  業務の場所 
    中新川郡立山町芦峅寺地内 
    教算坊、立山博物館野外施設（遙望館バス転回場周囲を含む） 
 
２ 業務の内容及び数量 
（１）教算坊 

① 対象樹木 

イチイ、サルスベリ、マユミ、ヤマボウシ、ツツジ、ツバキ、ドウダン、ヒバ、 

ノリウツギ、もみじ 等 

② 施工方法：玉縄施工（吊物、囲み） 

③ 新規材料：丸太 ５本、真竹 ５束、縄 ８０ｋ 

 
（２）立山博物館野外施設（遙望館バス転回場周囲、立山大橋周辺植栽を含む） 

① 高木雪囲い  丸太（25 本）、竹支柱（25 本）       ５０本 
② 低木雪囲い  竹支柱縄巻 

               イヌツゲ（H1.5m）            ５００本 
               イヌツゲ、キャラボク、シロダモ（H0.8～H1.2m） 
                                              １，０００本 
               ヒサカキ、ユキツバキ、コマユミ、ヒメアオキ 
        カラムシ、クワ他（H0.8m 以下） １，５００本 

③ 低木剪定     ムラサキシキブ、ハギ等   １，０００㎡ 
④ 竹補給                                              １０束 
⑤ 丸太補給                                            ２０本 

 
３  業務の実施 
（１）業務の実施に当たっては、作業日時、作業方法等は、事前に了承を得ること。 
 
（２）業務の実施は、それぞれの植栽の適時に行うものとし、植栽を最良の状態に維持す

るよう努めるものとする。 
 
（３）各業務の終了後は、確認を受けるものとする。 



仕様書５  
（雪下ろし業務）  

 
仕   様   書 

 
１ 業務場所 
    中新川郡立山町芦峅寺地内 
  教算坊、嶋家、有馬家、合掌休憩舎、かもしか園、まんだら遊苑 
 
２ 業務の内容 
    業務場所の屋根雪等の除排雪 
 
３ 業務の実施 
（１）業務に着手する前に、協議し承認を得るものとする。 
 
（２）業務の実施に当たっては、館業務の支障とならないようにすること。 



 

 

仕 様 書 ６  

（ 草 刈 業 務 ）  

 

仕   様   書 

 

１  業務場所 

   中新川郡立山町芦峅寺地内 

   立山博物館遙望館前広場、まんだら遊苑陽の道 

 

２ 業務の内容 

  草刈業務    年 1 回 

 

２ 業務の実施 

（１）業務に着手する前に、協議し承認を得るものとする。 

 

（２）業務の実施に当たっては、館業務の支障とならないようにすること。 

 

 （３）業務の終了後は、確認を受けるものとする。 

 



 

 

仕 様 書 ７  

（ 芝 生 管 理 業 務 ）  

 

                           仕   様   書 

 

１  芝管理の場所 

中新川郡立山町芦峅寺地内 

うば堂基壇、遙望館前広場、多目的広場、まんだら遊苑陽の道・闇の道 

     合掌休憩舎横広場 （別紙図面のとおり） 

 

２ 面 積      芝管理  ６，７４６㎡ 

 

３ 業務の内容 

    芝生管理  施肥１回、目土１回 

          芝刈り４回 

           除草剤散布２回 

                       芝エアレ－ション１回 

 

４  業務の実施 

業務の実施は、芝管理を適時に行うものとし、芝を最良の状態に維持する

よう努めるものとする。 

 







仕様書８  
（樹木剪定・枯杉伐採業務）  

 
仕   様   書 

 
１ 業務場所 

中新川郡立山町芦峅寺地内 教算坊、野外施設 
 
２ 業務の内容 

教算坊庭園の樹木の剪定 
藤の基本剪定（からみツルの除去・ツル数の調整）及び害虫駆除 
景観を損ねる枯杉（枝）をその都度伐採 

 
３ 業務の実施 
（１）業務に着手する前に、協議し承認を得るものとする。 

 
（２）業務の実施に当たっては、館業務の支障とならないようにすること。 

 
（３）業務の終了後は、確認を受けるものとする。 

 



 

 

仕 様 書 ９  

（ 機 械 警 備 業 務 ）  

 

仕   様   書 

 

１  警備方法 

   自動警報装置（遠方監視装置）による警備 

 

２  警備場所 

立山博物館展示館、資料館、山岳集古未来館、教算坊、遙望館、まんだ 

ら遊苑（天界、地界） 

 

３  警備担当時間 

   １７時１５分から翌日８時３０分まで 

ただし、年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）は終日（1 月 4 日 8 時 30

分まで） 

 

４  警備実施時間 

（１）警報装置作動開始信号を受けたときに始まり、警報装置作動解除の信

号を受けたときに終わる間の時間とする。 

 

（２）上記警備実施時間内においては、各施設は無人とみなす。 

 

５ 警備面積                                                        

（１）展示館、資料館、教算坊    ２，３１１㎡ 

 

（２）山岳集古未来館            ２８９㎡ 

  

（３）遙望館                        ４５４㎡ 

  

（４）天界、地界                  ２９５㎡ 

  

６  異常事態発生時の処置 

（１）各施設に異常事態が発生したことを感知したときは、警備担当者を速

やかに急行させ異常事態を確認し、必要な処置をとるとともに、事態の

拡大防止にあたるものとする。 

 

（２）必要に応じ警察又は消防機関に通報し緊急出動の要請を行うものとす

る。 

 

（３）あらかじめ届出のある該当緊急連絡者へ連絡する。 

 

７  事故報告書の提出 

警備実施時間中に事故等が発生したときは、事故報告書を提出するものと

する。 

 

８  鍵の預託警備実施に必要な鍵を保管するものとする。 



 

 

仕 様 書 １ ０  

（ カ モ シ カ 飼 育 ･か も し か 園 管 理 業 務 ）  

 

仕   様   書 

 
１ 業務場所  

中新川郡立山町芦峅寺地内 かもしか園  
 
２ 業務の内容  
  カモシカの飼育（令和７年８月現在:２頭。指定管理期間中に１頭増加見

込み） 

かもしか園内、周辺の清掃、除草 

かもしか園内の石灰散布補助（約７，０００㎡ 原則年 1 回） 

 
３ 業務の実施  
（１）カモシカに異常がある場合は、県（博物館）に連絡すること。 

 

（２）かもしか園敷地内を良好に維持するとともにフェンスに異常がある場

合は、県（博物館）に連絡すること。 



仕様書１１ 

（清掃業務） 

 

仕   様   書 

 

１ 業務内容 

    構内の清掃業務 

 

２ 業務の実施 

（１）日常清掃業務（以下「日常清掃業務」という。） 

身元確実かつ作業能力十分と認められる健康な業務員を博物館に勤務さ

 せ、作業量に見合う人員をもって日常清掃業務を行うこと。 

 

 （２）定期清掃業務（以下「定期清掃業務」という。） 

     作業量に見合う人員をもって定期清掃業務を行うこと 

 

 （３）窓ガラスの清掃業務 

       作業量に見合う人員をもって窓ガラスの清掃業務を行うこと 

 

 （４）カーペットのクリーニング業務 

       作業量に見合う人員をもってカーペットのクリーニング業務を行うこと 

 

（５）除草作業 

    作業量に見合う人員をもって構内の除草作業を行うこと。 

 

（６）まんだら遊苑内の池掃除 

    作業量に見合う人員をもって、池の掃除を行うこと。 

 

３ 業務の時間等 

 （１）日常清掃業務 

       休館日を除く毎日とする。 

 

 （２）定期清掃業務 

       月１回程度、実施するものとする。 

  

 （３）窓ガラスの清掃業務 

      年３回程度、実施ものとする。 

 

 （４）カーペットのクリーニング業務 

      年２回程度、実施するものとする。 

 

 （５）除草作業 

   随時実施するものとする。 

 

（６）池掃除 



    まんだら遊苑内の池 月１回程度、高圧洗浄を実施する。 

教算坊内池 年１回程度、清掃を実施する。 

 

４  清掃面積 

 （１）日常及び定期清掃面積 

 施 設 名 日常清掃面積 定期清掃面積  

  展示館 １，２７５㎡        ５１０㎡  

  資料館 ２０５㎡         ７０㎡  

 山岳集古未来館     １８４㎡ １８４㎡  

  遙望館    ４４３㎡       ３８５㎡  

 地界（屋内）    １１４㎡    

 天界（屋内）    ７１２㎡  ７１２㎡  

 教算坊、嶋家、有馬家、合掌休憩舎    ８４４㎡    

 
善道坊（屋内）    １３７㎡   

 
 構 内 ２２，９４１㎡   

    計 ２６，８５５㎡  １，８６１㎡  

 

（２）窓ガラス面積 

 施 設 名 窓ガラス面積 備  考  

  展示館      １８５㎡  ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部分除く  

  資料館         １３㎡    

 山岳集古未来館 ４５㎡    

  遙望館         ９３㎡    

  教算坊 １９㎡    

  有馬家 ３０㎡    

    計  ３８５㎡    

 

 （３）カーペットのクリーニング面積 

 施 設 名 クリーニング面積  

 展示館 ８８５㎡   

 資料館 １２０㎡   

 計 １，００５㎡   

 

（４）除草作業の面積 

    立山博物館の敷地内１３ヘクタール 

 

（５）池掃除 

施 設 名 池面積 

地 界 ７９７㎡  

天 界 ６１５㎡  

教算坊 １９５㎡  

計 １，６０７㎡  

 



 

５  作業要領 

次の要領で清掃業務を実施するものとする。 

ただし、著しく汚れの激しい箇所は、清掃を実施するものとする。 

 

（１）ほこり取り 

      ア 低所（日常清掃－館内） 

床面からおおむね２メートル以下の壁面、窓枠、カウンター、階段手

 すり、掲示備品類等のほこりを取り除く。 

      イ 高所（定期清掃－館内） 

          天井、照明器具、各種配管類等のほこりを取り除く。 

 

 （２）床の清掃 

      ① 日常清掃－館内 

        ア はき掃除 

            各種ほうきを用い、床面のゴミ等をほこりのたたぬよう取り除く。 

        イ 水ふき 

            水濡らしたモップ及び雑巾を堅く絞り床面を拭き上げる。 

        ウ 真空掃除 

            真空掃除機を用い、カーペット類のほこりを入念に取り除く。 

      ② 定期清掃－館内 

        ア 洗浄 

            洗剤を用い、電動ポリシャー等により十分洗浄し、汚水を拭き取る。 

        イ ワックス塗り 

床の材質に適合したワックスを床面に均等に塗り、乾きを待って電

         動ポリシャー等により磨き上げる。 

   ③ 定期清掃－館外 

ア 高圧洗浄機により瓦タイル、石畳、溶岩階段、自然石化粧舗装部分

   の砂や泥を落とす。 

イ 汚れのひどい箇所は、洗剤を用いブラシ等で入念に汚れを落とす。 

 

 （３）什器備品、展示ケース等の清掃（日常清掃） 

       ダストクロース類によるから拭きをする。 

 

 （４）手摺、窓枠等の清掃（日常清掃） 

       ダストクロース類によるから拭きをする。 

 

 （５）砂取りマットの清掃（日常清掃） 

       土砂を落とし、十分洗浄のうえ乾きを待って敷き込む。 

 

 （６）洗面器、便器類の清掃（日常清掃） 

       洗剤を使用し、スポンジ等やわらかい材質で清掃する。 

 

 （７）間仕切、扉、鏡等のガラス（日常清掃） 

       水拭き後、から拭きして十分な透明度にする。 



 

 （８）手洗い用消耗品の補給（日常清掃） 

       トイレットペーパー、手洗い石鹸等は早めに補給する。 

 

 （９）屑類、異物類の除去（日常清掃） 

       構内に捨てられた屑類、異物類を取り除く。 

 

 （10）ゴミ等の処理（日常清掃） 

       ゴミ、吸殻、空き缶等を取りまとめ、所定の場所に集める。 

 

 （11）駐車場、広場等の清掃（日常清掃） 

       ゴミ、空き缶、吸殻、落ち葉等を取り除く。 

 

 （12）排水溝、排水口の清掃（日常清掃） 

       構内の排水路のうち開渠部分のゴミ、土砂等を取り除く。 

 

６  その他 

（１）作業の実施に当たっては、事務及び通行の支障とならないよう十分注意 

すること。また、博物館の美観及び衛生環境を害さないよう注意すること。 

 

（２）２メートル以上の高所で作業する場合には、労働安全衛生規則（昭和４ 

７年労働省令第３２号）第５１８条第２項に規定する墜落防止策を講じて作

業を行うこと。 

 

（３）清掃業務に必要な器具及び材料を負担し、洗剤、ワックスは承認を受けて

使用すること。 

 

（４）水廻り、便器類の掃除には、塩酸等を使用しないこと。 

 



仕様１２ 

（地下タンク漏洩検査業務） 

 

仕   様   書 

 

１ 業務の内容 

次の資格を有する業務員により重油地下タンク（４，０００㍑）の漏洩検査

を年１回８月に実施するものとする。 

   （１）甲種及び乙種第４類の危険物取扱主任者資格を有する者 

 

   （２）危険物施設定期点検技術者講習終了者 

 

２ 検査結果報告書 

    検査結果については、所轄消防署へ１部提出するものとする。 

 

３ 関係法令等の遵守 

検査業務にあたっては、仕様書のほか、消防法などの関係法令を遵守するこ

と。 

 



仕様書１３ 

（受水槽清掃業務） 

 

仕   様   書 

 

１  業務内容 

 

（１）受水槽の清掃（３箇所） 年１回程度 

資料館     容量： ７.０㎥ 

野外機械棟    容量：１２.０㎥ 

水を抜き水槽をブラシ等で清掃後、元に戻すこと。 

 

（２）水質検査の実施  年１回程度 

 

２  関係法令の遵守 

清掃業務に当たっては、仕様書のほか、水道法などの関係法令を遵守するこ

と。 

 



仕様書14
（空調設備維持管理業務）

（展示館、資料館）

数量

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁ-ﾘﾝｸﾞﾕﾆﾂﾄ MCAV-P900F 2 点検・清掃 点検・清掃

    　〃   　　　       MCAV-P450F 1 〃 〃

温水ﾋｰﾀｰ        MFV-F400A-26－N1－H 1 点検 〃

1 測定 ―

冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ      MFV-400A-26-N 1 〃 点検 

   〃           LP-32B-61.5 1 〃 〃

温水ﾎﾟﾝﾌﾟ       SJ-4-65×50H-63.7 1 〃 〃

   〃           LP32A-60.4 1 〃 〃

   〃           SJ-4-50×40K-63.7 1 〃 〃

油ﾎﾟﾝﾌﾟ 　　　　 OKS20 1 〃 〃

空気調和機    CU-100H,50H,200H,150H,FCH2-110B 5 点検・清掃 点検・清掃

PUTV-P140DM-E 2
点検・清掃（ド
レンパン含む）

〃

空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ   　同上 SRPJ151PK 1 〃 〃

LH-300CR-C-DC,LH-400CR×2

LH-400FR-C×3,LH-600FR-C×4

ﾃﾞﾘﾍﾞﾝﾄﾌｧﾝ     DPAC-220-S-C 1 〃 〃

EM-1532H×2,EM-811H×4,EM-500HI

EM-250H×3,FY-14H1×3

送風機     4 〃 〃

排煙ファン     AES-F120 1 ― 点検

床暖房ｼｽﾃﾑ 1 停止確認 〃

油ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 1 点検・水抜 点検・水抜

自動制御盤　 1 点検 点検

自動制御機器 1 〃 〃

リモート盤 1 〃 〃

SU-038PR,SU-076PR,SU-065PR

SU-038PR×2,SU026PR

配　管 1 切替調整 切替調整

（山岳集古未来館）

数量

インバータールームエアコン 冷房能力2.2kw,暖房能力2.5kw 1 点検・清掃 点検・清掃

冷房能力8.0kw,暖房能力9.0kw

冷房能力12.5kw,暖房能力14.0kw

冷房能力5.6kw,暖房能力6.3kw

冷房能力20.0kw

100㎥/h×40Pa,500㎥/h×100Pa

300㎥/h×100Pa

BGS-25CS,EF-35DTA,BGS-20BS,EG-50DT

全熱交換換気扇
＊年1回ベントキャップ点検清掃（高所
作業あり）をする

7 点検・清掃 清掃

ﾕﾆｯﾄ型蒸気発生器　 6 〃 点検・清掃

インバーターエアコン 4 〃 〃

対　　　象　　　設　　　備
１回目 ２回目

名　称　・　規　格　等

１回目 ２回目

排風機 10 〃 清掃
BFS-20BS×2,BFS-15AS,EF-30BT,BFS-18BSD

BGS-25CS×2,BGS-20CS×2,BGS-25DS        

空調設備維持管理対象設備及び内容

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ     

全熱交換機     

10 清掃 〃

13 〃 〃

同　大気汚染防止法に基づくばい煙測定 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物濃度

空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ   ＊２４ｈ運転
の同機はドレンパン清掃を年1回行う

対　　　象　　　設　　　備

名　称　・　規　格　等



仕様書14
（空調設備維持管理業務）

天井換気扇 60㎥/h×40Pa 1 〃 〃

滴下浸透気化式加湿器 加湿量2.0kg/h,加湿量2.7kg/h 2 点検・清掃 点検・清掃

受水槽 0.05㎥ 1 点検・清掃 点検・清掃

（遙望館）

数量

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ   UWYP1180G6C 2 点検・清掃 点検・清掃

ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ     　　　       密閉型 300㍑ 1 確認 点検

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　　       LP50B62.2-e 1 点検 〃

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ   S22V224CDD 1 点検・清掃 点検・清掃

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ　　　　　      LHCR-600,LVFE-600 3 〃 〃

全熱交換機          EM-1532HW,EM-500H2,EM-250H 3 〃 〃

排風機　　　　　 BFS-250BSU,BGS-28DTU,BFS-25CSU 3 清掃 清掃

送風機　　　　　　　      BFS-20CSU 1 〃 〃

換気扇                   VD-15ZSC,VD-18ZS 2 〃 〃

ｴﾝｼﾞﾝ付排煙機            CRF-NO5  TH-L-RS-Y 1 - 点検

床暖房ｼｽﾃﾑ 1 停止確認 〃

空気調和機               CU-200H,FCH2-100BK 1 点検・清掃 点検・清掃

高圧ｽﾌﾟﾚｰ加湿機           WM･SVN25 1 点検 点検

自動制御盤 1 〃 〃

自動制御機器 1 〃 〃

配管 1 切替調整 切替調整

（まんだら遊苑　天界）

数量

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ         RHNP500AVB 2 点検 点検

膨張ﾀﾝｸ     　　　      AX-80V 1 点検 点検

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　　     LP40B62.2 1 〃 〃

空気調和機              CU3-200HR 1 点検・清掃 点検・清掃

6 〃 〃

全熱交換機　　          VFE-150A 2 点検・清掃 〃

V-12PPM×7,VFP-12RPS×5,DVF-14JX2

VD-18ZX4-X,VD-23ZX4-X×2

VFE-150A×2,DVP-14FH,DVF-14JX2

排煙ファン　      CLFⅡ(R)-NO.5 1/2-BH-L-RS-Y 1 〃 -

自動制御機器 1 点検 点検

自動制御盤 1 〃 〃

配　管 1 切替調整 切替調整

冬期閉苑準備 1

対　　　象　　　設　　　備
１回目 ２回目

名　称　・　規　格　等

換気扇 25 清掃 清掃

冬期準備、春期準備

対　　　象　　　設　　　備
１回目 ２回目

名　称　・　規　格　等

パッケージエアコン
RCI-GP28K3×2,RCID-GP22K2×2
RPK-GP22K3,RAS-AP140SSM



仕様書14
（空調設備維持管理業務）

（展示館）

数量

給水ﾕﾆッﾄ (TERAL NX-VFC-e型） BQNXC-２D-3.7/1

　　電気関係     電圧値 2

負荷運転電流値 2

無負荷運転電流値 2

絶縁抵抗値 2

　　構造関係     ポンプ本体の外観 2

構造部分の漏水 2

軸受部（ベアリング） 2

封水部（メカニカルシ－ル） 2

ポンプ内部の運転状態 2

　　附属品関係   ＰＲバルブ（一定圧弁） 2

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(一定圧圧力調整弁) 2

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ戻水ﾁｭ-ﾌﾞ及び継手 2

暖衝型逆止弁 2

圧力計 1

圧力計用細管（ﾊﾟｲﾌﾟ及びｺｯｸ） 1

圧力スイッチ 1

圧力ｽｲｯﾁ用細管 (ﾊﾟｲﾌﾟ及びｺｯｸ) 1

ＤＰＴ型圧力タンク 1

ＤＰＴ用ＴＪバルブ 1

吐出エルボ 1

吐出連絡管 1

制御盤（PC盤仕様）自動交互運転用

ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ(ｻ-ﾏﾙ付) 2

ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ　CS1 CS2 2

交互リレ－　MR 1

補助リレ－　PX  LX  HX 3

液面リレ－　33W(21F･G3K) 2

ブザ－　BZ 1

受　水　槽       

給水元バルブ 1

定水位弁（ﾎﾞ-ﾙﾀｯﾌﾟ） 1

同上子弁 1

オ－バ－フロ－ 1

通気管 1

ドレン抜管・バルブ 1

タンク内状況 1

電極ホルダ－ 1

電極棒 1

〃

〃

〃

〃

作動点検

作動点検

分解点検清掃

分解点検清掃

目視点検

作動点検

目視点検

分解点検清掃

自動給水装置維持管理対象設備及び内容

作動点検

〃

目視点検

〃

作動点検

〃

〃

〃

目視点検

〃

作動点検

目視点検

聴診器点検

分解点検清掃研磨

目視点検

〃

年１回

計器測定点検

〃

〃

〃

対　　　象　　　設　　　備

名　称　・　規　格　等

目視点検

〃

作動点検

聴診器点検



（展示館）

数量

給水ﾕﾆッﾄ  AV-PCL503-63.7D
　　電気関係     電圧値 2

負荷運転電流値 2
無負荷運転電流値 2
絶縁抵抗値 2

　　構造関係     ポンプ本体の外観 2
構造部分の漏水 2
軸受部（ベアリング） 2
封水部（メカニカルシ－ル） 2
ポンプ内部の運転状態 2

　　附属品関係   ＰＲバルブ（一定圧弁） 2
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(一定圧圧力調整弁) 2
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ戻水ﾁｭ-ﾌﾞ及び継手 2
暖衝型逆止弁 2
圧力計 1
圧力計用細管（ﾊﾟｲﾌﾟ及びｺｯｸ） 1
圧力スイッチ 1
圧力ｽｲｯﾁ用細管 (ﾊﾟｲﾌﾟ及びｺｯｸ) 1
ＤＰＴ型圧力タンク 1
ＤＰＴ用ＴＪバルブ 1
吐出エルボ 1
吐出連絡管 1

制御盤（PC盤仕様）自動交互運転用
ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ(ｻ-ﾏﾙ付) 2
ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ　CS1 CS2 2
交互リレ－　MR 1
補助リレ－　PX  LX  HX 3
液面リレ－　33W(21F･G3K) 2
ブザ－　BZ 1

受　水　槽       
給水元バルブ 1
定水位弁（ﾎﾞ-ﾙﾀｯﾌﾟ） 1
同上子弁 1
オ－バ－フロ－ 1
通気管 1
ドレン抜管・バルブ 1
タンク内状況 1
電極ホルダ－ 1

電極棒 1 作動点検

目視点検
〃

作動点検
目視点検

〃

〃

〃

作動点検
〃
〃
〃
〃
〃

作動点検
〃

目視点検

聴診器点検
分解点検清掃研磨

分解点検清掃
目視点検
作動点検
目視点検

分解点検清掃
作動点検

分解点検清掃
作動点検

〃

自動給水装置維持管理対象設備及び内容

目視点検

対　　　象　　　設　　　備
年１回

名　称　・　規　格　等

計器測定点検
〃
〃
〃

目視点検
〃

聴診器点検




